Habilitation Initiale
Electrique BS

La formation permettra a I'employeur de remettre une habilitation électrique a Durée de la formation : 14h
tout salarié n’étant pas électricien de formation et devant réaliser hors tension IR« eF=1a] I 2= W VA oT=T (oI [
des opérations simples sur des installations ou équipements basse tension.

& Public concerné

| . Tout public

(@) Objectifs

. Etre sensibilisé aux dangers du courant électrique

. Maitriser les connaissances de base nécessaires a l'obtention d'un titre d’habilitation BS Attribut
Manceuvre conformément a la norme NF C 18-510

. Maitriser les procédures et les méthodes d'opérations sur les installations et les équipements
électriques de base tension dans le respect des prescriptions de la norme NF C 18-510

. Etre capable de travailler hors tension & proximité de piéces nues sous tension

E’k Programme

. Les dangers du courant électrique

. Analyse des prescriptions NF C 18-510

. Les zones d’environnement

. Les titres d’habilitation

. Les interventions élémentaires dans le domaine électrique
. Opérations spécifiques de manceuvre en basse tension

. Applications de la procédure

. Mise en situation pratique

%‘3 Méthodes pédagogiques

. Réflexions de groupe et apports théoriques

. Travail d’échange avec les participants et auto-diagnostic du stagiaire

. Utilisation de cas concrets issus de I'expérience professionnelle

. Matériel formation (générateur de fumée, générateur de bruit, mannequin...)

. Evaluation : validation des acquis via des questionnaires, tests d’évaluations, mises en situation et jeux
pédagogiques
. Remise d’une attestation a la fin de la formation
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